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Перечень и качество коммунальных услуг 

Требования к
качеству

коммунальных
услуг

Допустимая
продолжительность

перерывов или
предоставления

коммунальных услуг
ненадлежащего качества

Порядок изменения
размера платы за

коммунальные услуги
ненадлежащего качества

I. Холодное водоснабжение
1. Бесперебойное 
круглосуточное 
водоснабжение в
течение года 

Допустимая
продолжительность
перерыва подачи 
холодной воды: 8 часов (суммар-
но) в течение 1 месяца; 
4 часа единовременно, 
а при аварии на тупиковой маги-
страли - 
24 часа

За  каждый  час  превышения 
(суммарно за расчетный пери-
од)  допустимой  продол-жи-
тельности  перерыва  подачи 
воды размер ежемесячной пла-
ты снижается на 0,15 про-цен-
та  размера  платы,  определен-
ной исходя из показаний при-
боров  учета  или  исходя  из 
нормативов  потребления  ком-
мунальных  услуг,  -  с  учетом 
положений пункта 611 Правил 
предостав-ления  коммуналь-
ных услуг гражданам

2. Постоянное соответствие 
состава и свойств 
воды санитарным 
 нормам и правилам

Отклонение состава и свойств хо-
лодной воды от санитарных норм 
и правил не допускается 

При несоответствии состава и 
свойств воды санитарным нор-
мам и правилам плата не 
вносится за каждый день 
предоставления коммунальной 
услуги ненадлежащего каче-
ства (независимо от
показаний приборов учета)

3. Давление в системе хо-
лодного водоснабжения в
точке разбора:
в многоквартирных

Отклонение давления не 
допускается 

За  каждый  час  (суммарно  за 
расчетный  период)  периода 
подачи воды:
при  давлении,  отличающемся 

1 П.61 Правил предоставления услуг коммунальных гражданам:
При перерывах в предоставлении коммунальной услуги, превышающих установленную продолжительность, а 

также при проведении 1 раз в год профилактических работ в соответствии с пунктом 10 настоящих Правил плата за  
коммунальные услуги при отсутствии коллективных (общедомовых), общих (квартирных) или индивидуальных при-
боров учета снижается на размер стоимости непредоставленных коммунальных услуг.

П.10 Правил предоставления услуг коммунальных гражданам: 
При предоставлении коммунальных услуг перерывы для проведения ремонтных и профилактических работ, а 

также работ по подключению новых потребителей допускаются после предварительного уведомления (в письменной 
форме)  потребителя  в  установленном настоящими Правилами  порядке.  Продолжительность  указанных перерывов 
устанавливается в соответствии с настоящими Правилами и иными требованиями законодательства Российской Феде-
рации. Допускаются также перерывы в связи со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями.
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домах и жилых домах от 
0,03 МПа 
(0,3 кгс/кв.см)
до 0,6 МПа
(6 кгс/кв.см);
у водоразборных колонок - 
не менее 0,1 МПа
(1 кгс/кв.см) 

от установленного до 25 про-
центов,  размер  ежемесячной 
платы  снижается  на  0,1  про-
цента;
при  давлении,  отличающемся 
от  установленного  более  чем 
на 25 процентов, плата не вно-
сится  за  каждый  день  предо-
ставления коммунальной услу-
ги  ненадлежащего  качества 
(независимо показаний прибо-
ров от учета)

II. Горячее водоснабжение
4. Бесперебойное 
круглосуточное 
горячее водоснабжение в 
течение года

Допустимая продолжительность 
перерыва подачи горячей воды: 
8 часов (суммарно) в течение од-
ного месяца; 4 часа единовремен-
но, а при аварии на тупиковой 
магистрали - 24 часа; для прове-
дения 1 раз в год профилактиче-
ских работ в соответствии с пунк-
том 10 Правил предоставления 
гражданам коммунальных услуг 

За каждый час, превышающий 
(суммарно за расчетный пери-
од)  допустимый период пере-
рыва  подачи  воды,  размер 
ежемесячной платы снижается 
на 0,15 процента размера пла-
ты,  определенной  исходя  из 
показаний приборов учета или 
исходя из нормативов потреб-
ления коммунальных услуг, - с 
учетом  положений  пункта  61 
Правил  предоставления  услуг 
коммунальных гражданам

5. Обеспечение температуры 
горячей воды в точке разбо-
ра: не менее 600  C - для 
открытых  систем централи-
зованного теплоснабжения; 
не менее 500 C - для закры-
тых систем централизован-
ного теплоснабжения; 
не более 750 C - для любых 
систем теплоснабжения 

Допустимое отклонение темпера-
туры горячей воды в точке разбо-
ра:  в  ночное  время  (с  23.00  до 
6.00 часов)   не более чем на 50 C: 
в  дневное  время   (с  6.00  до 
23.00 часов) не более чем на 30 C 

За каждые 30 C снижения тем-
пературы  свыше  допустимых 
отклонений размер платы сни-
жается на 0,1 процента за каж-
дый час превышения (суммар-
но за расчетный период) допу-
стимой  продолжительности 
нарушения;  при  снижении 
температуры  горячей  воды 
ниже 400 C оплата потреблен-
ной воды производится по та-
рифу за холодную воду

6. Постоянное соответствие 
состава и свойств горячей 
воды санитарным нормам
и правилам 

Отклонение состава и свойств го-
рячей воды от санитарных норм и 
правил не допускается 

При несоответствии состава и 
свойств воды санитарным нор-
мам и правилам плата не вно-
сится  за  каждый  день  предо-
ставления коммунальной услу-
ги  ненадлежащего  качества 
(независимо от показаний при-
боров учета)

7. Давление в системе горя-
чего водоснабжения
в точке разбора от 0,03 МПа 
(0,3 кгс/кв. см) до 0,45 МПа 
(4,5 кгс/кв. см) 

Отклонение давления не допус-
кается 

За  каждый  час  (суммарно  за 
расчетный  период)  периода 
подачи воды: при давлении,
отличающемся  от 
установленного  до  25 
процентов  размер 
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ежемесячной платы снижается 
на 0,1 процента;
при  давлении,  отличающемся 
от  установленного  более  чем 
на 25 процентов, плата не вно-
сится  за  каждый  день  предо-
ставления коммунальной услу-
ги  ненадлежащего  качества 
(независимо от показаний при-
боров процентов

III. Водоотведение
8. Бесперебойное круглосу-
точное водоотведение в 
течение года 

Допустимая продолжительность 
перерыва водоотведения: не бо-
лее 8 часов (суммарно) в течение 
одного месяца; 4 часа единовре-
менно (в том числе при аварии) 

За каждый час, превышающий 
(суммарно за расчетный пери-
од)  допустимую  продолжи-
тельность  перерыва водоотве-
дения, размер платы снижает-
ся  на  0,15  процента  размера 
платы,  определенной  исходя 
из  показаний  приборов  учета 
или исходя из нормативов по-
требления  коммунальных 
услуг,  -  с  учетом  положений 
пункта  61  Правил  предостав-
ления  коммунальных  услуг 
гражданам

IV. Электроснабжение
9. Бесперебойное круглосу-
точное электроснабжение в 
течение года 

Допустимая продолжительность 
перерыва электроснабжения <*>: 
2 часа - при наличии двух незави-
симых источников питания; вза-
имно резервирующих 24 часа - 
при наличии одного источника 
питания 

За  каждый  час  превышения 
допустимой 
продолжительности  перерыва 
электроснабжения  (суммарно 
за  расчетный  период)  размер 
ежемесячной платы снижается 
на  0,15  процента  размера 
платы,  определенной  исходя 
из  показаний  приборов  учета 
или  исходя  из  нормативов 
потребления  коммунальных 
услуг,  -  с  учетом  положений 
пункта  61  Правил 
предоставления 
коммунальных  услуг 
гражданам

10. Постоянное соответ-
ствие напряжения, частоты 
действующим федеральным 
стандартам 

Отклонение напряжения, частоты 
от действующих федеральных 
стандартов не допускается

За  каждый час  периода  снаб-
жения  электрической  энерги-
ей,  несоответствующей  уста-
новленному  стандарту  (сум-
марно  за  расчетный  период), 
размер  платы  снижается  на 
0,15  процента  размера  платы, 
определенной исходя из пока-
заний приборов учета или ис-
ходя из нормативов потребле-
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ния  коммунальных  услуг,  -  с 
учетом  положений  пункта  61 
Правил  предоставления  ком-
мунальных услуг гражданам

V. Газоснабжение
11. Бесперебойное круглосу-
точное газоснабжение в 
течение года  

Допустимая продолжительность 
перерыва газоснабжения состав-
ляет не более 4 часов (суммарно) 
в течение одного месяца           

За  каждый  час  превышения 
допустимой 
продолжительности  перерыва 
газоснабжения  (суммарно  за 
расчетный  период)  размер 
платы  снижается  на  0,15 
процента  размера  платы, 
определенной  исходя  из 
показаний приборов учета или 
исходя  из  нормативов 
потребления  коммунальных 
услуг,  -  с  учетом  положений 
пункта  61  Правил 
предоставления 
коммунальных  услуг 
гражданам 

12. Постоянное соответ-
ствие свойств и давления 
подаваемого газа федераль-
ным стандартам и иным обя-
зательным требованиям

Отклонение свойств и давления 
подаваемого газа от федеральных 
стандартов и иных обязательных 
требований не допускается

При несоответствии свойств и 
давления  подаваемого  газа 
федеральным  стандартам  и 
иным  обязательным  требова-
ниям  плата  не  вносится  за 
каждый  день  предоставления 
коммунальной  услуги  ненад-
лежащего  качества  (независи-
мо от показаний приборов по-
даваемого газа

13. Давление сетевого газа 
от 0,0012 МПа до 0,003 МПа

Отклонение давления сетевого 
газа более чем на 0,0005 МПа не 
допускается 

За  каждый  час  периода 
снабжения газом (суммарно за 
расчетный  период):  при 
давлении,  отличающемся  от 
установленного  до  25 
процентов,  размер 
ежемесячной платы снижается 
на 0,1 процента;
при  давлении,  отличающемся 
от  установленного  более  чем 
на  25  процентов,  плата  не 
вносится  за  каждый  день 
предоставления коммунальной 
услуги  ненадлежащего 
качества  (независимо  от 
показаний приборов)

VI. Отопление
14. Бесперебойное круглосу-
точное отопление в течение 
отопительного периода

Допустимая продолжительность 
перерыва отопления: не более 
24 часов (суммарно) в течение 
одного месяца; единовременно - 

За каждый час, превышающий 
(суммарно за расчетный 
период) допустимую 
продолжительность перерыва 
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при не более 16 часов 
температуре воздуха в жилых 
помещениях от 12 град. C до 
нормативной; не более 8 часов 
временно - при тем-пературе 
воздуха в жилых помещениях от 
100 C  до не более 4 часов 120 C; 
единовременно -  при 
температуре воздуха в жилых 
помещениях от 80 C до 100 C

отопления, размер 
ежемесячной платы снижается 
на 0,15 процента размера 
платы, определенной исходя 
из показаний приборов учета 
или исходя из нормативов 
потребления коммунальных 
услуг, - с учетом положений 
пункта 61 Правил 
предоставления 
коммунальных услуг 
гражданам

15. Обеспечение температуры 
воздуха <**>: в жилых по-
мещениях - не ниже +180 C 
(в угловых  комнатах - +200 C), 
а в районах с температурой 
наиболее холодной пяти-
дневки (обеспеченностью 
0,92) - -310 C и ниже - +20 
(+22) 0 C; в других помеще-
ниях - в соответствии с 
ГОСТ Р 51617-2000. Допу-
стимое снижение норматив-
ной температуры в ночное 
время суток (от 0.00 до 5.00 
часов) - не более 30 C. 
Допустимое превышение 
нормативной температуры -
не более 40 C

Отклонение температуры воз-
ду-ха в жилом помещении не до-
пускается

За  каждый  час  отклонения 
температуры воздуха в жилом 
помещении (суммарно за рас-
четный период) размер ежеме-
сячной  платы  снижается:  на 
0,15  процент  размера  платы, 
определенной исходя из пока-
заний приборов учета  за каж-
дый градус отклонения темпе-
ратуры; на 0,15 процента раз-
мера платы, определенной ис-
ходя из нормативов потребле-
ния коммунальных услуг (при 
отсутствии приборов учета), за 
каждый  градус  отклонения 
температуры

16. Давление во внутридо-
мовой системе отопления: с 
чугунными радиаторами – 
не более 0,6 МПа (6 кгс/кв. 
см); с системами конвектор-
ного и панельного отопле-
ния, калориферами, а также 
прочими отопительными 
приборами – не более 1 МПа 
(10 кгс/кв. см); с любыми 
Отопительными приборами 
– не менее чем на 0,05 МПа 
(0,5 кгс/кв. см) 
превышающее статическое 
давление, требуемое для 
постоянного заполнения 
системы отопления 
теплоносителем

Отклонение давления более уста-
новленных значений не допус-
кается 

За каждый час (суммарно за 
расчетный период) периода 
отклонения установленного 
давления во внутридомовой 
системе отопления при 
давлении, отличающемся от 
установленного более чем на 
25 процентов, плата не 
вносится за каждый день 
предоставления коммунальной 
услуги ненадлежащего 
качества (независимо от 
показаний приборов учета)

<*> Перерыв электроснабжения не допускается, если он может повлечь отключение насос-
ного оборудования,  автоматических устройств технологической защиты и иного оборудования, 
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обеспечивающего безаварийную работу внутридомовых инженерных систем и безопасные усло-
вия проживания граждан.

<**> Указанные требования применяются при температуре наружного воздуха не ниже рас-
четной при проектировании системы отопления и при условии выполнения обязательных мер по 
утеплению помещений.


